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Die Verordnung Uber elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV), die Ausfihrungsbestim-
mungen zum Elektrizitatsgesetz (EleG) enthalt, hat sich seit ihrem erstmaligen Inkrafttreten im
Jahr 1989 zur massgeblichen gesetzlichen Bestimmung flr die Schweizer Elektroinstallations-
und Kontrollbranche entwickelt. \Welche Voraussetzungen mussen erflllt sein, damit jemand Ta-
tigkeiten an elektrischen Anlagen im Niederspannungs-Bereich ausflihren darf? Wer darf unter
welchen Bedingungen diese Installationen kontrollieren? Auf all diese Fragen gibt die NIV eine
Antwort.

15 Jahre sind seit der letzten Revision der NIV im Jahr 2002 vergangen, welche die Verordnung
von 1989 ersetzt hatte. In diesem Zeitraum hat sowohl ein technischer wie auch ein wirtschaftli-
cher Wandel stattgefunden. Dies hatte Auswirkungen bspw. auf das Berufsbild des Installateurs,
das durch eine zunehmende Spezialisierung der Betriebe und eine wachsende Konkurrenz durch
auslandische Marktteilnehmer gekennzeichnet ist. Dadurch hat auch der Druck auf das Bewil-
ligungssystem zugenommen, namentlich bei den eingeschrankten Installationsbewilligungen.
Ebenso forderten die veranderten Rahmenbedingungen Mangel im Vollzug der Verordnung wie
auch bei den administrativen Abldufen zutage.




Eine im Herbst 2014 eingesetzte «Arbeitsgruppe Revision NIV» des Bundesamtes flir Energie
(BFE), die sich aus den durch die Verordnung hauptsachlich betroffenen Kreisen zusammensetzte,
hat die NIV 2002 auf ihre Tauglichkeit, Zeitgemassheit und Effektivitat Gberprift. Am Evaluati-
onsprozess beteiligt haben sich u. a. der Verband Schweizerischer Elektrokontrollen (VSEK), der
Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen (VSEI), der Hauseigentimerverband (HEV)
als Interessenvertreter der Eigentimer von elektrischen Installationen, der Verband Schweizeri-
scher Elektrizitdtsunternehmen (VSE) als Vertreter der Netzbetreiberinnen und das Eidgendssi-
sche Starkstrominspektorat ESTI als Aufsichts- und Kontrollbehorde fiir die elektrischen Anlagen.
In Bezug auf die geltende Verordnung hat die Arbeitsgruppe einen Anpassungsbedarf festgestellt.
Da die NIV 2002 in einigen Teilen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik, der Wirtschaft und
des administrativen Vollzugs entsprach, hat die Arbeitsgruppe entsprechende Vorschlage fir eine
Verordnungsrevision gemacht.

Zwischen dem 5. September und 5. Dezember 2016 wurde eine Vernehmlassung des Vorent-
wurfs der neuen NIV durchgefihrt mit dem Ziel, moglichst viele Gesichtspunkte und Interessen
zu berlcksichtigen. Insgesamt wurden mehr als 90 Stellungnahmen u. a. durch die Kantone,
die Elektrizitatswirtschaft und andere Branchen, Verbéande, die Wissenschaft und durch die Politik
eingereicht. Abgesehen von kleineren Differenzen erklarte sich die Gberwiegende Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmern mit der generellen Stossrichtung der Verordnungsrevision inkl. ih-
rer inhaltlichen Anpassungen einverstanden.

Anschliessend wurde der Entwurf der revidierten Verordnung bei den betroffenen Bundeséamtern
in die Amterkonsultation gegeben. Rund drei Jahre nach Beginn der Revisionsarbeiten hat der
Bundesrat an seiner Sitzung vom 23. August 2017 die revidierte NIV verabschiedet und auf den
1. Januar 2018 in Kraft gesetzt.



Einig waren sich die an der Teilrevision beteiligten Kreise insbesondere in einem Punkt: An dem
bei den Installationen erreichten Sicherheitsniveau dirfen keine Abstriche gemacht werden. Da-
mit eng verknUpft ist das mit der letzten Revision ausgebaute System der Bewilligungspflicht und
der Installationskontrollen, das sich bewahrt hat.

Ziel derTeilrevision war es, mit der NIV 2018 eine solide gesetzliche Grundlage fir die Elektrobran-
che der Zukunft zu schaffen. Es galt die Kluft zu schliessen, die sich in den anderthalb Jahrzehnten
seit Inkraftsetzung der letzten Verordnungsrevision immer mehr auftat zwischen gesetzlicher
Verordnung und deren Umsetzung in der Praxis. Eine «modernere» NIV sollte nicht nur das aktu-
elle Berufsbild des Installateurs und Kontrolleurs abbilden, sondern auch mit den technischen und
wirtschaftlichen Herausforderungen besser Schritt halten kénnen. Herausforderungen, mit denen
die Installationsbranche heutzutage konfrontiert ist, sind etwa:

— Installation besonderer Anlagen (z.B. Photovoltaik, Aufzlige, Haustechnik mit integriertem
Speichersystem, Smart Home)

— Gestiegener wirtschaftlicher Druck durch neue Marktteilnehmer aus dem Ausland

— Erneuerbare Energien (dezentrale Energieproduktion, Energiestrategie 2050)

— Smart Grid

— Neue Installationsmaterialien und Werkzeuge

— Anderungen in der Berufsausbildung

Zu den an die neue NIV gestellten Erwartungen gehorte auch eine vereinfachte, zeitgemaéssere
Administration, welche gewisse Mangel im Vollzug (u.a. Bewilligungen, Verwaltungsstrafverfah-
ren) beseitigt. Nicht zuletzt sollte die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gestarkt aus der Revi-
sion hervorgehen.




3. Uberblick iiber die
wichtigsten Anderungen

Bild 1
Voraussetzungen fur eine

allgemeine Installationsbe-

willigung

Revidiert wurden Teile der derzeit gultigen NIV 2002, an der in der Zwischenzeit nur punktuelle An-
passungen vorgenommen worden sind. Laut Medienmitteilung des Bundesrates wurden durch
die Teilrevision die Rechtsgrundlagen nach NIV an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst.
Was andert sich mit der Teilrevision 2018 konkret am gesetzlichen Rahmen fir das Elektroinstal-
lations- und Elektrokontrollgewerbe?

3.1. Voraussetzungen fiir eine allgemeine Installationsbewilligung (Art. 7-9 NIV)
Die Bedingungen fir die Fachkundigkeit sind eindeutiger und verstéandlicher formuliert.

Der Weg zur Fachkundigkeit fihrt wie bisher Uiber die gewerbliche Karriere: Ein Elektroinstallateur
EFZ wird fachkundig, wenn er die Hohere Fachprifung (Meisterprifung) als Elektroinstallations-
und Sicherheitsexperte bestanden hat.

Die Fachkundigkeit kann auch erlangt werden nach einer mindestens dreijahrigen Installations-
praxis unter fachkundiger Aufsicht und nach bestandener Praxisprifung bei der Qualitatssiche-
rungskommission (QSK) des VSEI, unter der Voraussetzung, dass diese Person Uber einen der
folgenden Schweizer Abschlisse verflgt:

— ein eidgendssisches Fahigkeitszeugnis , Elektroinstallateur EFZ"” und ein Diplom einer Fach-
hochschule (FH) in der Energie-/Elektrotechnik (Bachelor oder Master of Science FH) oder ein
Diplom einer hoheren Fachschule (HF) oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt;

— ein eidgendssisches Fahigkeitszeugnis eines dem Elektroinstallateur EFZ nahe verwandten
Berufes oder die Maturitat und ein Diplom einer eidgendssischen technischen Hochschule
oder FH in der Energie-/Elektrotechnik (Bachelor oder Master of Science FH) oder ein Diplom
einer HF oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt; oder

— ein eidgendssisches Diplom (hdhere Fachprifung, HFP) eines dem Elektroinstallations- und

Sicherheitsexperten nahe verwandten Berufes besitzt.
E3 + Organisationen
IEI(der Arbeitswelt (OdA)

. PRAXIS- UV
Meister PRUFUNG sicherheitsrelevant!
HFP, Hohere '3 Jahre
Fachpriifung

Elektroinstallations-

und *
Sicherheitsexperte '
Berufspriifung ilj

A

/
*
lu PRAXIS

o T S
20@ l 2b l* : al

* oder gleichwertig /
nahe verwandt
(Beurteilung ESTI)

2




Bei auslandischen elektrotechnischen Berufsabschllissen entscheidet das ESTI wie bisher Uber
deren Gleichwertigkeit nach den Vorgaben der «Richtlinie 2005/36/EG Uber die Anerkennung von
Berufsqualifikationen» mit Ausbildungsabschluss in EU-/EFTA-Staaten und nach Art. 69a der Be-
rufsbildungsverordnung fir den Ausbildungsabschluss in Drittstaaten. Gegebenenfalls wird in die-
sen Fallen eine Eignungsprifung oder ein Anpassungslehrgang verlangt.

Fachkundige Personen missen nicht nur zum Zeitpunkt der Bewilligungserteilung Uber aktuelles
fachtechnisches Wissen verfligen, sondern sind neu verpflichtet, sich kontinuierlich weiterzubil-
den. Damit soll gewahrleistet werden, dass die Installationsarbeiten stets normengerecht, d.h.,
nach dem neusten Stand der Technik ausgefihrt werden. Die Pflicht zur Weiterbildung gilt als
erfillt, wenn die betreffende Person im Durchschnitt eine eintdgige Schulung im Fachgebiet (z.B.
Messtechnik, Normen) pro Jahr absolviert. Ausserdem missen die besuchten Weiterbildungsver-
anstaltungen im Gesuch flr eine allgemeine Installationsbewilligung aufgelistet werden. Werden
Personen neu in einer bestehenden Bewilligung aufgefihrt, so missen auch diese die absolvierte
Weiterbildung nachweisen.

Ist der fachkundige Leiter im Teilzeitarbeits-
verhéltnis angestellt, so erhélt der Betrieb nur
eine allgemeine Installationsbewilligung, wenn

- max. 2 Betriebe
- Auslastung entspr.
-min. 40 %

Bild 2
Bewilligung fiir Betriebe

sein Beschéftigungsgrad neu mindestens 40 %
betragt und seine Arbeitsbelastung dem Be-
schaftigungsgrad entspricht. Ein fachkundiger
Leiter in Teilzeit darf nicht mehr als zwei Be-
triebe betreuen. Mit dieser Regelung soll eine
wirksame fachliche Betreuung und Fihrung
eines Betriebes durch den fachkundigen Leiter
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Zweigbetriebe:
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sichergestellt werden. Betrieben mit einer vor dem 01.01.2018 erteilten Bewilligung, die diese
Anforderungen nicht erfiillen, wird eine Ubergangsfrist von drei Jahren gewiahrt (bis 31.12.2020).

3.2. Betriebsorganisation (Art. 10 NIV)

Pro 20 in der Installation tatige Personen braucht es wie bisher mindestens einen fachkundigen

Leiter, der vollzeitlich beschaftigt ist.

Sind in dem Betrieb mehr als 20 Personen in
der Installation tétig, so kann er einem fach-
kundigen Leiter in Vollzeit hdchstens drei kon-
trollberechtige Personen (vollzeitbeschaftigt)
unterstellen, die ihrerseits hochstens je 10 in
der Installation Beschaftigte beaufsichtigen
durfen. Anders ausgedrlckt: Unter der Leitung
einer fachkundigen Person kdnnen somit bis
zu 50 Mitarbeitende (17+3+3x10) tatig sein,

Bild 3
Betriebsorganisation
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3. UBERBLICK UBER DIE WICHTIGSTEN ANDERUNGEN

Bild 4
Ausflhrung von
Installationsarbeiten

Bild 5
Beigezogene Betriebe

die durch mindestens drei Kontrollberechtigte Uberwacht werden. Fur die kontrollberechtigten
Personen besteht ebenfalls eine Weiterbildungspflicht, da sie in der allgemeinen Installationsbe-
willigung aufgefihrt sind.

Die NIV 2018 entlastet somit gleichzeitig den fachkundigen Leiter und rdumt den Installationsbe-
trieben mehr Flexibilitat ein.

3.3. Ausfiihrung von Installationsarbeiten durch den Betrieb selbst (Art. 10a NIV)
Grundsatzlich gilt in der revidierten NIV das Gleiche wie in der bisherigen Verordnung. Betriebsei-
gene Elektroinstallateure EFZ, Montage-Elektriker EFZ oder Mitarbeitende mit einem gleichwer
tigen Abschluss sind berechtigt, Installationsarbeiten auszufiihren.

. Montage-Elektriker EFZ dirfen neu elektrische
Inbetrieb- o 0 ot mer et
))nahme nstallationen in Betrieb nehmen, soweit sie

daflir ausgebildet sind. Da die Durchflihrung

‘l einer solchen Erstprifung erst seit 2015 Gegen-
==!! stand der Grundausbildung ist, missen Monta-
- ge-Elektriker nach dem alten Ausbildungsmo-

TEME dell 1 Jahr Praxis unter fachkundiger Aufsicht
Installatlon nachweisen konnen und eine durch den VSEI
definierte Zusatzausbildung absolviert haben.

Die Umsetzung dieser Regelung liegt in der
Eigenverantwortung des Installationsbetriebes.

Damit keine Missverstandnisse entstehen: Die bisherigen Unterschiede zwischen einem Mon-
tage-Elektriker EFZ und einem Elektroinstallateur EFZ bzgl. Anforderungsprofil, Verantwortlichkei-
ten etc. bleiben bestehen, d. h., ein Montage-Elektriker EFZ ist nicht automatisch auch ein Elekt-
roinstallateur EFZ. Ob ein Ausbildungsabschluss gleichwertig ist, entscheidet das ESTI. Personen
ohne Anerkennung der Gleichwertigkeit ihrer ausldndischen elektrotechnischen Ausbildung mit
einer entsprechenden inldndischen Ausbildung durch das ESTI gelten als Hilfskraft.

3.4. Ausfiihrung von Installationsarbeiten durch den Beizug von betriebsfremdem
Personal (Art. 10b NIV).

Betriebe mit einer allgemeinen Installationsbewilligung kénnen flr die Ausflhrung von Instal-
lationsarbeiten andere Betriebe (Subunternehmer / Unterakkordanten) beiziehen, wenn diese
ebenfalls Inhaber einer solchen Bewilligung sind. Diese Regelung tritt ohne Ubergangsfrist am
01.01.2018 in Kraft.

Art.10  Falls Einzelpersonen im Unterakkord tatig sind,
1

BLEIBTIC Kontrollen / Verantwortung Art.1 muUssen diese vollstandig in die Organisation
< Art.9 des beiziehenden Betriebes integriert werden.
Wenn-v Verantwortlich fir die Installationsarbeiten und



die Durchflihrung der Schlusskontrolle bleibt jedoch der auftraggebende Betrieb und nicht die
beigezogenen Betriebe oder Einzelpersonen. Dementsprechend sind die Fachkundigen bzw. Kon-
trollberechtigten des beiziehenden Betriebs verpflichtet, die Installationsarbeiten der beigezoge-
nen Betriebe oder Einzelpersonen regelmassig zu kontrollieren.

3.5. Eingeschrankte Installationsbewilligungen (Art. 12 NIV)

Das Verbot der Kumulation von eingeschrénkten Bewilligungen fir Installationsarbeiten an beson-
deren Anlagen und flr das Anschliessen und das Auswechseln von fest angeschlossenen elek-
trischen Erzeugnissen (Anschlussbewilligung) im gleichen Betrieb fallt weg. Die Bewilligungen
mussen jedoch auf unterschiedliche Mitarbeitende ausgestellt sein.

Die NIV 2018 schreibt fur die Trager einer eingeschrankten Bewilligung analog zur allgemeinen
Installationsbewilligung eine regelmassige Weiterbildung vor.

3.5.1. Betriebselektriker (Art. 13 NIV)

Die «Bewilligung fur innerbetriebliche Installationsarbeiten» heisst neu «Bewilligung fir Arbeiten an
betriebseigenen Installationen». Die neue Bezeichnung macht deutlich, dass hier nur Arbeiten an
Installationen gemeint sind, die der Bewilligungsinhaber als Eigentimer oder Mieter selber nutzt.

Bei tempordr errichteten Anlagen auf u. a. Bau- EEr

stellen, Mérkten, im Zirkus oder in Schaustel- elINST

lerbetrieben gelten neu als betriebseigene Ins- shnlicher | Betriebs- .
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3.5.2. Installationsarbeiten an besonderen Anlagen (Art. 14 NIV)
Als besondere Anlagen gelten neu u. a. Photovoltaik- und stationare Batterieanlagen sowie Sys-
teme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung.

Die Bewilligung erhalten Betriebe mit Mitarbeitenden, die

— die Voraussetzungen fir eine Bewilligung fir Arbeiten an betriebseigenen Installationen erflllen
und die wahrend drei Jahren Installationsarbeiten an besonderen Anlagen ausgefihrt haben
unter Aufsicht einer fachkundigen Person oder einer Person, die die entsprechende Priifung des
ESTI bestanden hat.

Bild 6
Bewilligung fir innerbe-
triebliche Installationsar
beiten
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Bild 7
Installationsarbeiten an
besonderen Anlagen

Bild 8
Anschlussbewilligung

— die Prifung des ESTI bestanden haben und drei Jahre praktische Tatigkeit in solchen Installati-
onen unter Aufsicht eines fachkundigen Leiters oder einer Person, die die vom ESTI durchge-

flhrte Priifung bestanden hat.
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3.5.3. Anschlussbewilligung (Art. 15 NIV)

Betriebsangehorige, die nicht in der Bewilli-
gung nach Art. 14 NIV aufgefihrt sind, dirfen
Service- und Reparaturarbeiten an Aufziigen,
Hebe- und Forderanlagen sowie auf Schiffen
vornehmen. Voraussetzung ist, dass sie im
Betrieb oder bei einer «qualifizierten Ausbil-
dungsstatte» eine vom ESTI anerkannte Schu-
lung fr derartige Tatigkeiten absolviert haben,
die mindestens 40 Lektionen in Elektrosicher
heit enthalt. Die ausgefluhrten Tatigkeiten sind
nach Abschluss zu kontrollieren und das Kont-
rollergebnis ist zu dokumentieren.

Eine Anschlussbewilligung zu erwerben ist grundsétzlich fir alle Ausbildungsberufe maoglich, die
mit einem eidgendssischen Fahigkeitszeugnis abgeschlossen wurden. Es muss aber eine Zusat-
zausbildung mit mind. 42 Unterrichtseinheiten in Elektrosicherheit absolviert und beim ESTI eine

Prifung abgelegt und bestanden werden.

Betriebs-
@ Elektriker

-Anschluss
-Wechsel

Service/Reparatur

Eine Anschlussbewilligung gilt ausschliesslich
fir die in der Bewilligung erwahnten Tatigkei-
ten resp. fir den Anschluss der darin speziell
erwahnten Erzeugnisse, flr den die eingesetz-
ten Personen ausgebildet wurden.

Betriebsangehorige, die nicht in der Anschluss-
bewilligung erwéahnt sind, dirfen Reparatur
und Servicearbeiten an funktionsrelevanten
Komponenten von Sanitar, Heizungs-, LUf-
tungs- und Klimaanlagen ausfihren, die hinter
dem Anlageschalter direkt an die Steuerung

angeschlossen werden. Dies setzt das Absolvieren eines vom ESTI anerkannten Kurses im Be-
trieb oder bei einer qualifizierten Ausbildungsstéatte voraus, der mindestens 40 Lektionen in Elek-
trosicherheit umfasst. Die Arbeiten sind nach Abschluss zu Uberprifen und das Kontrollergebnis

ist zu protokollieren.



3.6.Installationsarbeiten ohne Bewilligung (Art. 16 NIV)

Unter dem Geltungsbereich der NIV 2002 kam es zu Missbrauchen bei Laieninstallationen. Aus

diesem Grund begrenzt die NIV 2018 Installationen durch Laien neu auf einzelne Steckdosen und

Schalter in bereits vorhandenen elektrischen Anlagen. Diese dirfen installiert werden wie bisher

— nur in selbstbewohnten Wohn- und zugehdérigen Nebenrdumen

— und nur hinter VerbraucherUberstromunterbrechern an einphasigen Endstromkreisen mit
Fehlerstromschutzeinrichtungen fir maximal 30 mA Nennauslésestrom.

Wohnréume/
Wohnnebenréume
-im eigenen Besitz od.

£
MUSS! Q

Lampen / Steckdosen
(einzelne) ‘/

Eigentimer

'Leuchten / Schalter

Laien
in eigener Wohnung 4

3.7. Meldepflicht (Art. 23 NIV)

Wie bis anhin gilt folgender Grundsatz: Alle Installationsarbeiten missen vor der Ausfiihrung und
nach dem Abschluss der Netzbetreiberin, deren Niederspannungsverteilnetz die elektrische Ins-
tallation mit Strom versorgt, gemeldet werden.

IB-Inhaber + Ermachtigte

EE
WhIAP>36kVAI+g.% >NETZ

betre|ber
INST-Anzeige

Auf eine Installationsanzeige darf neu verzichtet werden, falls die Arbeiten wie z.B. der Service an
Kleininstallationen weniger als 4 Stunden dauern und zu einer Leistungsanderung der betroffe-
nen Installation fUhren, die insgesamt weniger als 3,6 kVA betragt. Beide Bedingungen missen
kumulativ erfullt sein.

Bild 9
Installationsarbeiten ohne
Bewilligung

Bild 10
Meldepflicht
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Bild 10.1

Erstprifung und Schluss-

kontrolle

Bild 11
Kontrollorgane

3.8. Erstpriifung und Schlusskontrolle (Art. 24 NIV)
Die baubegleitende Erstpriifung muss neu protokolliert werden.
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Die NIV 2018 prazisiert neu den Begriff «Ubergabe der Installation». Darunter wird der Zeitpunkt
verstanden, ab dem eine elektrische Installation ganz oder teilweise bestimmungsgemass ge-
nutzt wird.

Kleininstallationen dirfen neu doppelt so viel Zeit in Anspruch nehmen, néamlich bis zu 4 Stunden.
Flr diese braucht es nur das Protokoll der Erstprifung, jedoch keinen formellen Sicherheitsnach-
weis. FUr Arbeiten grosser/gleich vier Stunden braucht es einen formellen Sicherheitsnachweis.

3.9.Installationskontrolle (Art. 26 NIV ff)
Die Bestimmungen Uber die Kontrollbewilligungen sind im Wesentlichen unverandert. Die «Kont-
rollbewilligung fir juristische Personen» heisst neu «Kontrollbewilligung fir Betrieben».

Kontrolliiberwachung + Stichproben
Technische Kontrollen- - - -~ '

Eidg. Starkstrom
INSPEKTORAT

FUr Energieerzeugungsanlagen, die an ein Nie-
derspannungsverteilnetz angeschlossen sind,
braucht es in jedem Fall — d. h. unabhéangig von
der Kontrollperiode der elektrischen Installatio-
Bewilligung ' nen des Gebaudes, an denen die Anlage ange-

Akkreditierte . schlossen ist — eine Abnahmekontrolle durch
%Insgektionsstellen Q . ein unabhangiges Kontrollorgan oder eine ak-
n kreditierte Inspektionsstelle.

ITY:\:) unabhéngige E
& Kontrollorgane

Zudem wurden die flr die periodische Kont-
rolle gelten Kontrollzyklen genauer definiert,
erweitert oder an die international geltenden
Normen angepasst.

QL NUR . wenn..._N

* separate Organisation @

* eigene Rechnung Qd Das ESTI ist neu nicht mehr akkreditiertes

o b Kontrollorgan im Auftrag von Eigentiimern von
SN |et Spezialinstallationen und von Inhabern einer



eingeschrankten Installationsbewilligung. Demzufolge kann der Eigentimer/Inhaber einer Ins-
tallation nicht mehr zwischen dem ESTI oder einer privaten akkreditierten Inspektionsstelle als

Kontrollinstanz wahlen.

3.10. Aufgaben der Netzbetreiberin (Art. 33 NIV)
Grundsatzlich wird an der Regelung nach NIV 2002 festgehalten.

Die Anzeigepflicht der Netzbetreiberin wird !I
erweitert, indem sie auch das Inspektorat in- m

formiert, wenn sie feststellt, dass Inhaber von
Kontrollbewilligungen ihre Pflichten in schwer
wiegender Weise verletzen oder dass Installa-

ﬂ;

tionsarbeiten oder Installationskontrollen ohne Verzeichnis

Bewilligung ausgefiihrt werden.

- Adresse / Eigenttimer
- Kontrollen / Perioden
- Installateur

I gl
Kontrolle - Richtigkeit

- evtl. Massnahmen
- aufbewahren

( néachste Kontrolle)

Anordnungen- - ----

INFO® K5
ol .

3.11. Kontrollperioden bei periodischen Kontrollen (Anhang NIV)

Die Kontrolle der medizinisch genutzten Raume wurde an die NIN 2015 angepasst. Neu werden
nur noch drei Raumgruppen unterschieden, die in der untenstehenden Tabelle (Bild 13) aufgeflhrt

sind.

Kontrollperioden fiir die periodische Kontrolle

- Massage
- Betten, Untersuch/Behandlung, Hydrotherapie, Physiotherapie
- Hdmo-Dialyse, Zahnarztpraxen
- Entbindung, ECG/EEG/EHG, Endoskopie, Urologie
- MRI, Radiologische Diagnostik/Behandlung, Nuklearmedizin
- MRI, Anasthesie, OP-Vorbereitung, OP-Gibsraum, OP-Saal
- Aufwachen, Herzkatheter, Intensivpflege, Angiographieuntersuchung
- Friihgeborene, Zwischenpflege (IMCU)
Kontrolle durch eine
P)4  akkreditierte Inspektionsstelle

E Kontrolle durch ein unabhangiges Kontrollorgan
(nicht an der Planung, Erstellung oder Instandhaltung der Anlage beteiligt!)

m Medizinisch genutzte Raume fiir...

Alle finf Jahre kontrolliert werden mussen die nicht selten gefédhrlichen, alten elektrischen Ins-
tallationen oder Installationsteile nach Nullung Schema Ill. Sobald diese auf den aktuellen Stand
der Technik gebracht werden, erhoht sich die Kontrollperiode fir die periodische Kontrolle auf die
Ublichen 20 Jahre beiWohnbauten. Bei allen anderen Installationen analog der Kontrollperiode der

vorliegenden Raumart.

Gruppe
0/1
1

NN — — —

Pflichtverletzung
9

Kontrollperiode [Jahre]

i
| (4]

Bild 12
Aufgaben der Netzbetrei-
berin

Bild 13
Kontrollperioden medizi-
nisch genutzte Rdume
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Bild 14
Kontrollperioden Ex-Zonen

In explosionsgeféhrteten Zonen gibt es neu eine Kontrollperiode von drei Jahren. Diese kdnnen
dem nachfolgenden Bild (Bild 14) entnommen werden.

Kontrollperiode [Jahre]

Ex-Zonen

-0und 1, 20 und 21

-2 und 22 Tankanlagen 0
- 0 und 1 in Tankstellen, Fahrzeugreparaturwerkstatten

~2und 22 k4

@ Kontrolle durch eine
M) akkreditierte Inspektionsstelle
K’ Kontrolle durch ein unabhéngiges Kontrollorgan
(nicht an der Planung, Erstellung oder Instandhaltung der Anlage beteiligt!)

3.12. Temporéare Anlagen

Temporare Installationen, die etwa auf Baustellen und auf Mérkten, in Zirkus- und Schaustellerbe-
trieben zu finden sind, gelten als fest angeschlossen, wenn sie mittels Klemmen mit dem Netz
verbunden sind.

Wenn die Arbeit vom Inhaber einer eingeschrankten Installationsbewilligung ausgefihrt wird,
muss dieser eine Erstprifung oder eine Kontrolle der ausgefiihrten Arbeiten durchfihren. Der In-
haber erstellt davon ein Protokoll, unterzeichnet und bewahrt es zuhanden der Kontrollorgane auf.

Wenn die Arbeit vom Inhaber einer allgemeinen Installationsbewilligung ausgefihrt wird und die
diese weniger als vier Stunden dauert, gentigt das Protokoll der Erstpriifung. Eine Installations-
kontrolle entféllt hingegen bei gesteckten Anlagen, die als Erzeugnisse betrachtet werden.

3.13. Strafbestimmungen (Art. 42 NIV)

Der Straftatbestand der Pflichtverletzung eines Bewilligungsinhabers wird anhand der wichtigs-
ten und haufigsten Vorkommnisse in der NIV 2018 genauer erldutert. Dazu zahlt etwa wenn der
Sicherheitsnachweis nicht oder nicht fristgerecht erstellt oder dem Eigentimer der Installation
nicht fristgerecht ibergeben wurde.



Die Teilrevision der NIV 2002 bezweckt eine Anpassung der Vorschriften flr Installationsbetriebe
an die aktuellen Anforderungen auf dem Installationsmarkt. Erreicht werden sollte dies mittels
einer Vereinfachung auf vielen Ebenen, sei es bei der Erteilung der Installationsbewilligungen, der
Betriebsflihrung, der Beschaftigung von externem Personal, den Arbeitszeitmodellen oder sei es
bei neuen Geschéftsfeldern wie dem Facility Management.

Erflllt die NIV 2018 die an sie gestellten Erwartungen? Ja und nein. Die neue NIV ist wie ihre
Vorgangerdokumente das Resultat vielféltiger Kompromisse, die auf die unterschiedliche Interes-
senlage der am Uberarbeitungsprozess beteiligten Parteien zurlickflihren sind.

Positiv zu werten ist, dass die NIV 2018 keine Abstriche am erreichten Sicherheitsniveau bei
den elektrischen Anlagen zur Folge hat. Massgeblich dazu beigetragen hat auch das etablierte
System aus Bewilligungspflicht und Installationskontrollen, das beibehalten wird. Ein Schritt in
die richtige Richtung stellt auch die Weiterbildungspflicht dar, die neu sowohl fir Inhaber einer
eingeschrankten wie auch einer allgemeinen Installationsbewilligung gilt. Teile der Administration
werden ebenfalls etwas weniger blrokratisch. Gleichzeitig wurden gewisse Mangel im Vollzug
der NIV beseitigt.

Nicht mehrheitsfahig waren letztendlich Vorschldge, die auf einen Abbau der Regelungsdichte
bzw. eine starkere Einbindung der Elektro-Installateure in die Ablaufe, Stichwort «Eigenverant-
wortung», hinzielten. Ebenso wurden im Vernehmlassungsprozess gewisse Verscharfungen im
Hinblick auf deren Umsetzung kritisiert.
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Bundesanlagen
- Rohrleitungsanlagen unter Bundesaufsicht

Militdranlagen
f - Klassifizierte unterirdische Munitionslager

- Klassifizierte unterirdische Tanklager

- Kasernen

- Zeughduser

- Zivilschutzanlagen

- Zivilschutzanlagen mit EEA oder NEMP Schutz

Bahnen
- Aussen-Geleiseanlagen, Tunnel, Werkstétten und Waschanlagen
- Alle tbrigen

'm Nationalstrassen Kategorie 1 und 2

Schiffe
* - Sport- und Vergntigungsboote
- Schiffe fur gewerbliche Personen- / Warentransporte
- Campingplatze und Bootsanlegestellen
Eingeschrankte Bewilligungen
- Betriebselektrikerbewilligung [Art. 13]
- Installationen an besonderen Anlagen  [Art. 14]
- Anschlussbewilligung [Art. 15]

Baustellen und Markte

1 Gewerberdume
- Betriebsraume Industrie und Grossgewerbe
- Korrosive Rdume
- Labor und Priiffelder
- Ladestationen fur die Elektromobilitét im 6ffentlichen Raum
- HS-Anlagen aus NS gespiesen, exkl. Neonbeleuchtungen / nicht med. Rontgen
- Feuergefahrliche Eewerbliche Raume, nasse gewerblich genutzte Raume
- Gewerbliche Werkstatten, andere Reparaturwerkstatten

Raume mit grosser Personenbelegung
- Kino, Theater, Dancing, Alters- und Kinderheime, Asylheime, Spitaler
LIRS Kindergarten, Schulhduser und Hochschulen
- Warenhauser, Restaurant und Hotel
- Messehallen
- Laden, Kiosk, Bistros, Take Away (<1 200m2 / Kapazitét < 300 Personen)
- Kirchen, Museen
- Bro, Banken, Versicherungen
Diverse Anlagen
- Sprengstoff und pyrotechnische Raume mit Fabrikation oder Lagerung
- Bergwerke
- Hallen- und Freibéader, Klaranlagen
- Untertagbauten, Tunnel, Kavernen
- Installationen / Installationsteile mit Nullung Schema Il
- Inselnetze EEA
Ex-Zonen
-0und 1,20 und 21
- 2 und 22 Tankanlagen
-0 und 1 in Tankstellen, Fahrzeugreparaturwerkstatten

-2und 22
Medizinisch genutzte Raume fiir... Gruppe
- Massage 01

- Betten, Untersuch/Behandlung, Hydrotherapie, Physiotherapie

- Hamo-Dialyse, Zahnarztpraxen

- Entbindung, ECG/EEG/EHG, Endoskopie, Urologie

- MRI, Radiologische Diagnostik/Behandlung, Nuklearmedizin

- MRI, Anésthesie, OP-Vorbereitung, OP-Gibsraum, OP-Saal

- Aufwachen, Herzkatheter, Intensivpflege, Angiographieuntersuchung
- Friihgeborene, Zwischenpflege (IMCU)

Landwirtschaft und Gartenbau

- Wohngebéude

- Stall und Scheune

NN — — s

El

Wohnbauten

ae

Handanderung (sofern die letzte Kontrolle vor mehr als 5 Jahren erfolgte)

3

g Mobilfunkanlagen auf Hochspannungsmasten
Photovoltaik-Anlagen (Kontrolle wie zugehoriges Haus / Gebdude)

Kontrolle durch eine
n akkreditierte Inspektionsstelle

K‘ Kontrolle durch ein unabhangiges Kontrollorgan
(nicht an der Planung, Erstellung oder Instandhaltung der Anlage beteiligt!)

Kontrollperiode [Ja

ki

ki

ki

(<]

<]

ki

ki

K4

X H]
Kk

(DX

<]

<]

ki

<]

ki
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<]

ki
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Teilrevision der NIV

Anpassung an die aktuellen Rahmenbedingungen | Mit der vom Bundesrat am 23.
August 2017 verabschiedeten und auf den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzten Teilrevision
der Verordnung Uber elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV; SR 734.27) wird
das bestehende hohe Sicherheitsniveau der elektrischen Installationen in der Schweiz
gewahrt.

Entwicklungen in der Installationstechnik, Anderungen in der Berufsausbildung, die fortschreiten-
de Spezialisierung, der wirtschaftliche Druck, die steigende Zahl auslandischer Marktteilnehmer
sowie die zunehmende dezentrale Energieproduktion sind nur einige der Herausforderungen,
mit denen das Elektroinstallationsgewerbe heute konfrontiert ist. Es war daher an der Zeit, die
bisherige Verordnung aus dem Jahr 2001 an die aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Anderungen vorgestellt und wo nétig kurz erlautert.

Bewilligungsvoraussetzungen

Neben den bisherigen Anforderungen an die Erteilung einer allgemeinen Installationsbewilligung
wird neu die Pflicht zur Weiterbildung der darin aufgeflihrten Personen als Voraussetzung fir die
Erteilung der Bewilligung verlangt. Der Ausbildungsstand dieser Personen muss dem neuesten
Stand der Technik entsprechen und ihre Weiterbildung muss gewabhrleistet sein (vgl. Art. 7 Bst. b
und Art. 9 Abs. 1 Bst. b NIV).

Nach der bereits bestehenden Praxis des Eidgendssischen Starkstrominspektorats ESTI in Be-
zug auf die Erteilung einer Kontrollbewilligung ist die Weiterbildung gewahrleistet, wenn sich
die betreffenden Personen durchschnittlich einen Tag pro Jahr im Fachgebiet (z.B. Normen,
Messtechnik) weiterbilden. Im Bewilligungsgesuch muss die absolvierte Weiterbildung grund-
satzlich auf drei Jahre zuriick nachgewiesen werden. Dies gilt auch fir Personen, die neu in einer
bereits bestehenden allgemeinen Installationsbewilligung aufgefihrt werden sollen (z.B. bei ei-
nem Stellenwechsel des fachkundigen Leiters). Die Pflicht zur Weiterbildung gilt neu auch fir die
in einer eingeschrankten Installationsbewilligung erwéahnten Personen (vgl. Art. 13 Abs. 4 Bst. a
und b, Art. 14 Abs. 3 und Art. 15 Abs. 3 NIV). Die Erflllung dieser Pflicht Gberprift das ESTI gleich
wie bei den allgemeinen Installationsbewilligungen.

Beschéftigt ein Betrieb den fachkundigen Leiter in einem Teilzeitarbeitsverhaltnis, so wird die
allgemeine Installationsbewilligung nur erteilt, wenn dessen Beschéftigungsgrad mindestens 40
(bisher: 20) Prozent betragt, seine Arbeitsbelastung dem Beschaftigungsgrad entspricht und er
insgesamt nicht mehr als zwei (bisher: drei) Betriebe betreut (vgl. Art. 9 Abs. 3 NIV). Betriebe,
die vor dem Inkrafttreten dieser Anderung eine Bewilligung erhalten haben und die neuen An-
forderungen nicht erfiillen, missen die Betriebsorganisation innerhalb von drei Jahren nach dem
Inkrafttreten der teilrevidierten Verordnung anpassen, demnach bis zum 31. Dezember 2020 (vgl.
Art. 44a Abs. 2 NIV). Geschieht dies nicht, wird das ESTI die Installationsbewilligung nach Gewah-
rung des rechtlichen Gehors widerrufen missen.

Fachkundigkeit

Der Weg zur Fachkundigkeit fihrt Gblicherweise Uber das Bestehen der Hoheren Fachprifung
(Meisterprifung) als Elektroinstallations- und Sicherheitsexperte (vgl. Art. 8 Abs. 1 NIV). Wer eine
andere inlandische elektrotechnische Ausbildung abgeschlossen hat, beispielsweise das eidge-
ndssische Fahigkeitszeugnis als Elektroinstallateur und ein Diplom einer Fachhochschule (FH) in
der Energie-/Elektrotechnik (Bachelor oder Master of Science FH) oder ein Diplom einer Héheren
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Fachschule (HF) oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt, muss drei Jahre Praxis im Installie-
ren unter Aufsicht einer fachkundigen Person nachweisen und eine Praxispriifung bestehen (vgl.
Art. 8 Abs. 2 NIV), die von der Qualitatssicherungs-Kommission (QSK) des Verbands Schweizeri-
scher Elektro-Installationsfirmen (VSEI) durchgeflhrt wird.

Wer eine auslandische elektrotechnische Ausbildung abgeschlossen hat und nach schweizeri-
schem Recht fachkundig werden mochte, muss beim ESTI ein Gesuch um Anerkennung seiner
Ausbildung mit derjenigen zum diplomierten Elektroinstallations- und Sicherheitsexperten einrei-
chen. Das Inspektorat beurteilt diese Gesuche nach den Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG Uber
die Anerkennung von Berufsqualifikationen, wenn es sich um Ausbildungen aus einem EU- oder
EFTA-Staat handelt, respektive nach Art. 69a der Verordnung Uber die Berufsbildung (Berufshil-
dungsverordnung, BBV; SR 412.101), wenn die Ausbildung in einem Drittstaat absolviert wurde.

Betriebsorganisation
Elektroinstallationsbetriebe missen wie bisher pro 20 in der Installation beschéaftigte Personen
mindestens eine fachkundige Person vollzeitlich beschaftigen (vgl. Art. 10 Abs. 1 NIV).

Beschéftigt ein Betrieb mehr als 20 Personen in der Installation, so kann er einem vollzeitbe-
schéftigten fachkundigen Leiter hochstens drei vollzeitbeschaftigte kontrollberechtigte Personen
unterstellen, die ihrerseits zuséatzlich hdchstens je zehn Personen beaufsichtigen kénnen (vgl.
Art. 10 Abs. 2 NIV). Es gilt die Formel 17 + 3 + 3x10; moglich sind auch 18 + 2 + 2x10 oder 19 +
1 + 1x10. Kontrollberechtigte Personen, die ihrerseits hochstens zehn Personen beaufsichtigen,
werden ebenfalls in der allgemeinen Installationsbewilligung fir Betriebe aufgefiihrt und haben
demzufolge auch die Pflicht zur Weiterbildung im Fachgebiet (vgl. Art. 17 Abs. 1 Bst. b in Verbin-
dung mit Art. 9 Abs. 1 Bst. b NIV).

Die Gesamtverantwortung fir die sicherheitstechnisch korrekte Ausflihrung der Installationsar-
beiten verbleibt aber stets beim fachkundigen Leiter und geht nicht auf die mit Aufsichtsaufgaben
betrauten kontrollberechtigten Personen Uber. Zudem wird ausdrlcklich darauf hingewiesen, dass
die Regelung von Art. 10 Abs. 2 NIV nur auf Betriebe anwendbar ist, die mehr als 20 Personen in
der Installation beschaftigen.

Montage-Elektriker EFZ

Betriebsangehorige, die Uber ein eidgendssisches Fahigkeitszeugnis als Montage-Elektriker ver
fligen oder einen gleichwertigen Abschluss besitzen, dirfen diejenigen elektrischen Installationen
erstmalig in Betrieb nehmen, die von ihrer Ausbildung erfasst sind (vgl. Art.v10a Abs. 3 NIV).
Der Montage-Elektriker EFZ wird dadurch aber nicht zum Elektroinstallateur EFZ. Eine seiner
Kernkompetenzen ist das Einziehen von Kabeln und Drahten und das Anschliessen von Appa-
raten und Geraten (vgl. Art. 1 Bst. ¢ der Verordnung des SBFI lber die berufliche Grundbildung
Montage-Elektrikerin/Montage-Elektriker mit eidgendssischem Fahigkeitszeugnis [EFZ] vom 27
April 2015; SR 412.101.220.47). Diese Installationen darf der Montage-Elektriker EFZ erstmalig in
Betrieb nehmen.

Die entsprechenden Féhigkeiten werden jedoch erst aufgrund des ab dem Jahr 2015 geltenden
Bildungsplans verpflichtend vermittelt. Montage-Elektriker EFZ oder Personen mit einem gleich-
wertigen Abschluss, die ihre berufliche Grundbildung vor 2015 begonnen haben, dirfen daher
elektrische Installationen nur erstmalig in Betrieb nehmen, wenn sie ein Jahr Praxis unter Aufsicht
einer fachkundigen Person aufweisen und eine vom VSEI definierte Zusatzausbildung absolviert
haben, die sie befahigt, eine Erstprifung durchzufihren (vgl. Art. 44a Abs. 3 NIV). Die Umsetzung
dieser Vorschrift liegt in der Verantwortung der Betriebe, die Montage-Elektriker EFZ beschaftigen.



Beizug Dritter fiir Installationsarbeiten

Betriebe, die Inhaber einer allgemeinen Installationsbewilligung sind, kénnen fir die Ausfliihrung
von bewilligungspflichtigen Installationsarbeiten (z.B. Draht- und Kabeleinzug oder Anschlussar
beiten) andere Betriebe (Subunternehmer) beiziehen, wenn diese ebenfalls Inhaber einer solchen
Bewilligung sind (vgl. Art. 10b Abs. 1 Bst. a NIV). Wer als Subunternehmer vorsatzlich oder fahr
lassig ohne die daflr notwendige Bewilligung Installationsarbeiten ausfiihrt, macht sich strafbar
(vgl. Art. 42 Bst. a NIV).

Nicht unter die Bewilligungspflicht nach NIV fallen das «Schlitzen und Spitzen» (Maurerarbeiten),
das Verlegen von Leerrohren inklusive das Montieren von Einlasskasten (exklusive Leiter und
Leitungseinzug) sowie das Montieren von Kabelkanalen (exklusive Montage der Leiter und Lei-
tungen). Fur diese Arbeiten bendtigt ein Subunternehmer demzufolge auch weiterhin keine allge-
meine Installationsbewilligung fir Betriebe.

Zieht ein Betrieb, der Inhaber einer allgemeinen Installationsbewilligung ist, fir die Ausflhrung
von Installationsarbeiten Einzelpersonen (Personen, die sich selber «vermieten») bei, so missen
diese wie betriebseigene Personen in die Betriebsorganisation des Bewilligungsinhabers integ-
riert sein (vgl. Art. 10a Abs. 1 Bst. b NIV). Die beigezogenen Einzelpersonen bendtigen jedoch
keine Installationsbewilligung.

Die Verantwortung fur die Installationsarbeiten von beigezogenen Betrieben oder Einzelpersonen
und die Durchflhrung der Schlusskontrolle verbleiben in jedem Fall beim beiziehenden Betrieb.
Die fachkundigen Personen und die kontrollberechtigten Personen mit Aufsichtsaufgaben des
beiziehenden Betriebs missen daflir sorgen, dass die Installationsarbeiten von beigezogenen
Betrieben oder Einzelpersonen regelmassig kontrolliert werden (vgl. Art. 10b Abs. 2 und 3 NIV).

Anschlussbewilligung

Die Anschlussbewilligung gemass Art. 15 NIV berechtigt wie bisher zum Anschliessen und Aus-
wechseln von den in ihr aufgeflhrten fest anzuschliessenden oder fest angeschlossenen elektri-
schen Erzeugnissen (vgl. Abs. 2 der genannten Bestimmung).

Neu durfen Betriebsangehorige, die nicht in der Bewilligung aufgefiihrt sind, Service- und Re-
paraturarbeiten an funktionsrelevanten, hinter einem Anlageschalter direkt an eine Steuerung
angeschlossenen Komponenten von Anlagen der Sanitar, Heizungs-, Kélte-, Liftungs- und Kili-
matechnik ausflihren, wenn sie einen vom ESTI anerkannten Kurs fir solche Arbeiten an den
jeweiligen Anlagen im Umfang von mindestens 40 Lektionen Elektrosicherheit im Betrieb oder
bei einer qualifizierten Ausbildungsstatte absolviert haben. Die Arbeiten sind mit einer Kontrolle
der ausgeflhrten Arbeiten abzuschliessen. Das Ergebnis dieser Kontrolle ist zu dokumentieren
(vgl. Art. 15 Abs. 4 NIV). Der Umfang der Kontrolle wird durch eine paritdtisch zusammengesetzte
Fachkommission bestimmt, die den besonderen Anforderungen bei den hier zur Diskussion ste-
henden Arbeiten Rechnung tragt.

Das ESTI wird Uberprifen, ob die Bestimmung von Art. 15 Abs. 4 NIV in der Praxis korrekt um-
gesetzt wird.

Laieninstallationen

Der Umfang der Installationsarbeiten, die ohne Bewilligung ausgefiihrt werden dirfen, wird ein-
geschrankt, weil die bisherige Regelung zu Missbrdauchen geflhrt hat und der eigentliche Sinn der
Vorschrift, dass hinter Fehlerstromschutzeinrichtungen einzelne Installationen auch durch dafir
nicht ausgebildete Personen erstellt werden kénnen, untergraben wurde.
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Neu durfen Personen ohne Bewilligung bloss noch einzelne Steckdosen und Schalter in bestehen-
den Installationen in von ihnen bewohnten Wohnraumen und in den zugehorigen Nebenrdumen
hinter Verbraucherliberstromunterbrechern an einphasigen Endstromkreisen mit Fehlerstrom-
schutzeinrichtungen fir maximal 30 mA Nennausldsestrom installieren (vgl. Art. 16 Abs. 2 Bst. a
NIV). Diese Arbeiten missen wie bisher vom Inhaber einer Kontrollbewilligung kontrolliert wer
den, und die kontrollierende Person muss dem Eigentliimer der Installation den Sicherheitsnach-
weis Ubergeben (vgl. Art. 16 Abs. 3 NIV).

Unveradndert bleibt die Bestimmung, wonach Personen ohne Installationsbewilligung Beleuch-
tungskorper und zugehorige Schalter in von ihnen bewohnten Wohn- und zugehorigen Neben-
raumen montieren und demontieren durfen (vgl. Art. 16 Abs. 2 Bst. b NIV). Eine Kontrolle dieser
Arbeiten durch den Inhaber einer Kontrollbewilligung ist nicht erforderlich.

Ausfiihrung von Installationsarbeiten

Die Anmeldung von Installationsarbeiten vor der Ausflhrung bei der Netzbetreiberin (Melde-
pflicht) wird prazisiert. Neu wird als Grundsatz festgehalten, dass die Inhaber einer allgemeinen
Installationsbewilligung und diejenigen einer Ersatzbewilligung séamtliche Installationsarbeiten
vor der Ausflhrung der Netzbetreiberin, aus deren Niederspannungsverteilnetz die elektrische
Installation mit Energie versorgt wird, melden mussen (vgl. Art. 23 Abs. 1 NIV). Die Installations-
anzeige muss von einer in der allgemeinen Installationsbewilligung oder Ersatzbewilligung auf-
geflihrten Person oder von einer zeichnungsberechtigten Person geméss Handelsregistereintrag
unterschrieben werden.

Keine Meldung an die Netzbetreiberin muss erstattet werden, wenn folgende zwei Voraussetzungen
gleichzeitig erflllt sind: Die Installationsarbeit dauert — unabhéngig von der Anzahl der dafir einge-
setzten Personen — weniger als vier Stunden (Kleininstallationen), und die Arbeit fihrt zu einer Leis-
tungsanderung der Installation, die insgesamt weniger als 3,6 kVA betragt (vgl. Art. 23 Abs. 2 NIV).

Die Vorschriften Uber die baubegleitende Erstpriifung und die betriebsinterne Schlusskontrolle
werden ebenfalls konkretisiert. Die Erstprifung ist zu protokollieren (vgl. Art. 24 Abs. 1 NIV), und
als Ubergabe der elektrischen Installation an den Eigentimer gilt der Zeitpunkt, ab dem ein Teil
oder eine ganze elektrische Installation bestimmungsgemass genutzt wird (vgl. Art. 24 Abs. 3 NIV).

Installationskontrolle

Das ESTI tritt nicht mehr als akkreditiertes Kontrollorgan im Auftrag von Eigentiimern von Spezi-
alinstallationen und von Inhabern einer eingeschrankten Installationsbewilligung auf. Das Wahl-
recht des Eigentlimers bzw. Inhabers, entweder das ESTI oder eine private akkreditierte Inspek-
tionsstelle mit der Kontrolle zu beauftragen, entféllt. Der bisherige Art. 32 Abs. 3 zweiter Satz
NIV wurde daher gestrichen. Daflr wird in Art. 34 Abs. 2 NIV ausdrlcklich festgehalten, dass die
Installationskontrolle dem ESTI obliegt, wenn die elektrischen Installationen weder von einem
unabhadngigen Kontrollorgan noch von einer akkreditierten Inspektionsstelle kontrolliert werden.
Zu denken ist hier beispielsweise an den (wohl eher seltenen) Fall, in dem der Eigentimer kein
privates Kontrollorgan findet, das seine Installationen kontrolliert.

Neu ist im Weiteren, dass der Eigentimer, der vom Ersteller eine Energieerzeugungsanlage mit
Verbindung zu einem Niederspannungsverteilnetz Gbernimmt, innerhalb von sechs Monaten eine
Abnahmekontrolle durch ein unabhangiges Kontrollorgan oder eine akkreditierte Inspektionsstelle
veranlassen muss (vgl. Art. 35 Abs. 3 NIV). Diese Pflicht gilt unabhangig von der Kontrollperiode
der elektrischen Installationen des Gebaudes, an denen die Anlage angeschlossen ist.



Schliesslich werden die im Anhang zur Verordnung geregelten Kontrollperioden fir die periodi-
sche Kontrolle in einzelnen Punkten prazisiert, erweitert oder an die international harmonisierten
Normen angepasst. So wird beispielsweise flir die noch bestehenden Installationen nach Nullung
Schema Il eine Kontrollperiode von finf Jahren festgelegt, solange diese Installationen nicht an
den aktuellen Stand der Technik angepasst sind (vgl. Ziff. 2.3.11 Anhang).

Strafbestimmungen

Aufgrund der Erfahrungen bei der Durchflihrung von Verwaltungsstrafverfahren wird der Straftat-
bestand der Pflichtverletzung des Inhabers einer Installations- oder Kontrollbewilligung genauer
umschrieben (vgl. Art. 42 Bst. ¢ Ziff. 1-7 NIV). Damit erlbrigen sich in Zukunft Diskussionen dar-
ber, ob ein bestimmtes Verhalten strafbar ist oder nicht.

Fazit

Mit der vom Bundesrat beschlossenen Teilrevision der NIV wird die Rechtsgrundlage fir das Ar
beiten an elektrischen Niederspannungsinstallationen und die Kontrolle dieser Installationen an
die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Das bestehende hohe Sicherheitsniveau der elek-
trischen Installationen in der Schweiz wird beibehalten.
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